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AGC  Automatic Generation Control.

AFF-diagram Amplitude-fase-frekvens diagram.

Aggregat Består av en elektrisk del med generator og en mekanisk drivanordning 

 (vann- /gassturbin, dieselmotor, vindmølle) for produksjon av elektrisk energi.

Anlegg Med dette menes en samling av komponenter (anleggsdeler) som utgjør en 

 anlegget som helhet.

Anleggsdata  

 SYSBAS Anleggsmodell www.sysbas.no, og som er basis for parameterlisten i 

Beredskapsforskriften  Forskrift om beredskap i kraftforsyningen. 

 FOR 2002-12-16-1606 

 SIST-ENDRET: FOR-2010-06-15-835 fra 2010-07-01 

 HJEMMEL: FOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6    

BfK Beredskapsforskriften.

Comtrade format 

 oscilloskopdata. Brukes for opptak i oscilloskop og datasimulering. Brukes i 

 høyspenning transformatorstasjon design. Formatet er standardisert av IEEE.

CT Current transformer.

VT Voltage transformer.

DCB-bryter  Disconnecting Circuit Breaker (kombinasjonsbryter).

DDK  Driftsdatakontoret. Mottaker for innmelding av anleggs- og tilstandsdata.

Definitiv frakobling 

 uten at automatikk for gjeninnkobling startes.

DFIG  Double Fed Induction Generator.

DG-enhet  Med en Distributed Generation (DG) enhet forstås alt utstyr som kobles til/fra  

 distribusjonsnett ved hjelp av en og samme effektbryter (eller tilsvarende). DG-enheten 

 omfatter generator(er) og ev. transformator med tilhørende apparat- og kontrollanlegg 

 aktiv effektproduksjon lik summen av det alle generatorene kan levere på nettet 

 samtidig. Kilde: SINTEF TR A6343.01.

Elcom Et effektivt verktøy for datakommunikasjon mellom kontrollsentraler, samt for

 kommunikasjon mellom nettstasjoner og kontrollsentraler.

FACTS Flexible AC Transmission Systems – fellesbenevnelse for alle typer statiske

 kompenseringsanlegg (serie/shunt).

Fasekompensator Roterende synkronmaskin for kortslutningsytelse og reaktiv spenningsstøtte.

Fasekompenserings-

anlegg SVC eller roterende fasekompensator. 

Fasevis synkronisert 

inn- eller utkobling Fasevis styring av koblingstidspunktet relatert spenningens sinuskurve.

FEF  Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

 FOR-2005-12-20-1626 

 HJEMMEL: LOV-1929-05-24-4-§2, FOR-2003-09-01-1161

Definisjoner, ord og uttrykk9
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FoL  Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

 FOR 2004-11-30-1557 

 SIST-ENDRET: FOR-2006-12-14-1464 fra 2007-01-01 

 HJEMMEL: FOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6    

Forstyring Betyr her ”justering eller endring/«innstilling», ev. utført av operatør”. 

 For turbinregulator betyr forstyringstidskonstant ”den tid det tar å åpne 

 ledeapparat eller nåler”. For magnetiseringsutstyr betyr forstyring ”endring i 

 settpunkt inngitt av operatør”. Ved slik endring skal regulatoren fungere på 

 vanlig måte (ikke blokkeres). 

FoS  Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.

 FOR 2002-05-07-448 

 SIST-ENDRET: FOR-2011-12-21-1481 fra 2012-01-01 

 HJEMMEL: FOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6    

FRT  Fault Ride Through. 

FTP-server File Transfer Protocol server.

HS-vikling Primærsiden av en transformator beskriver viklingen med høyest spenning,

 mens sekundærsiden beskriver viklingen med nest høyest spenning.

HVDC High-Voltage Direct Current.

IEC International Electrotechnical Commission. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers.

 IEEE er best kjent for å utvikle standarder for datamaskinen 

 og elektronikkindustrien. Spesielt er IEEE 802 standardene for lokalområde 

 nettverk allment fulgt.

IGBT- transistor Insulated-Gate Bipolar transistor.

Isolert nett – ”Øydrift” 

 isolert fra hovednettet. Øydrift kan være planlagt.

Jordslutningsspole Anleggsdel som kompenserer for kapasitiv jordfeilstrøm (P-spole).

KtM Krav til måling.   

LCC Line-Commutated Converter.

LFC Load Frequency Control.

NEK Norsk Elektroteknisk Komite.

Nærliggende

konsesjonær Konsesjonær som ligger slik til at denne blir direkte berørt av tiltaket.

PCC  Point of Common Couping.

PID -type Proportional–Integral–Derivative -type.

P-spole Petersen-spole (jordslutningsspole).

POD  Power Oscillation Damper.

Produksjonsanlegg 

(kraftverk) 

 produksjonsenheter på samme sted (elektrisk), uansett størrelse. 

Produksjonsenhet  Med produksjonsenhet menes en enkel roterende maskin, dvs. aggregat 

 (turbin og generator), eller omformerenhet (strømretter, roterende eller statisk) 

 med produksjonsmaskineri (et antall aggregater) “bak”, men slik at 

 omformeren/strømretteren styrer effekten og har den nødvendige funksjonalitet 

 for frekvens- og spenningsregulering. 

Pådragsstyring,

automatisk  Ved automatisk pådragsstyring skal aggregatet regulere effekten opp/ned 

 i trinn som følge av at gitte betingelser inntreffer. Slike betingelser kan for   

 eksempel være større avvik i frekvens.
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RKM  Regulerkraftmarkedet.

REN Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet.

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition. Et system brukt for å kontrollere og 

 overvåke en prosess.

Sprangrespons – 

Responstid (hastighet) Tid for utregulering etter et påført sprang i spenningsreferansen.

Spenningsregulator Regulator for spenningsregulering. 

Stasjonær stabilitet Stasjonær stabilitet beskriver systemets evne til å ta hånd om endringer som 

 følge av normale lastendringer i nettet, dødgang i regulatorer og moderate 

 endringer av koblingsbildet. Det forlanges at systemets roterende maskineri til 

 enhver tid skal ta hånd om og utregulere slike forstyrrelser uten at 

 effektpendlinger oppstår.

Statcom Egenkommutert SVC-anlegg designet for dynamisk spenningsstøtte.

Strømretteranlegg  

 

SVC-anlegg Static VAr Compensator.

TASE Telecontrol equipment and systems.

Tilknytningspunkt Punkt i overføringsnettet der det foregår innmating eller uttak av kraft, eller 

 utveksling mellom nett- og produksjonsselskaper. For produksjonsanlegg er 

 normalt tilknytningspunktet på høyspenningssiden av transformator ved  

 tilknytningen til nettanlegg med inntektsramme.

TLS Transport Layer Security protocol.

Transient stabilitet Et aggregat er transient stabilt hvis den har evne til å stabilisere seg til en 

 normal driftstilstand og beholde synkronisme med nettet etter å ha blitt utsatt 

 for en alvorlig driftsforstyrrelse som f.eks. en kortslutning eller et større 

 lastavslag i nettet.

Turbinregulator, 

fullverdig  Turbinregulator som stilles inn for å ha en optimal amplitude-fase-

 frekvensgang. Krever at vannvei og mekanisk - hydraulisk system har 

 tilstrekkelig responstid. Se vedlegg 1. 

Turbinregulator, 

forenklet  Turbinregulator med lavere krav til respons og oppnådd nøyaktighet av regulert 

 størrelse, dvs. frekvensen, enn det som er beskrevet i Vedlegg 1.

Ta  Treghetsmoment-tidskonstant.

Tw  Vannvei-tidskonstant.

VAC Voltage AC.

Vindkraftpark 

VSC Voltage Source Converter. Egenkommutert SVC-anlegg.
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Informasjon om praktisering 
av systemansvaret 10

Systemansvarlig ønsker med dette å tydeliggjøre sin praksis og gjeldende forhold overfor konsesjonærer som reguleres 

av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) § 14. Dette gjelder spesielt FoS søknad om idriftsettelse av nye og/

eller endringer i eksisterende anlegg, praktisering av funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS), etterlevelse av betingelser i 

vedtak fattet av systemansvarlig og innmelding av anleggsdata. Systemansvarlig ser behov for å øke fokus på nevnte 

områder. Hovedårsaken er utviklingen i kraftsystemet.

Tilstrekkelig reguleringsevne er en forutsetning for å kunne opprettholde et stabilt og robust kraftsystem. Aktive og 

reaktive effektreserver for henholdsvis frekvens og spenningsregulering er sentrale parametre for dette. Økt satsing 

utfordre stabiliteten i kraftsystemet. For å imøtekomme disse utfordringene er det svært viktig at alle anlegg utrustes 

med riktig funksjonalitet, og at systemansvarlig til enhver tid innehar korrekt og oppdatert informasjon om alle anlegg i 

kraftsystemet. Dette er konsesjonærer med på å sikre gjennom å etterleve gjeldende praksis overfor systemansvarlig. 

Områdekonsesjonær har for dette et spesielt ansvar beskrevet i FIKS.

FoS § 14 søknad

Nye anlegg eller endringer i regional- og sentralnettet kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av 

systemansvarlig. Denne praksis kan i visse tilfeller også gjelde i distribusjonsnett. Slike forhold står nærmere 

beskrevet i FIKS.

Det er viktig at konsesjonær tar kontakt med systemansvarlig i god tid for å avklare bl.a. tekniske løsninger 

slik at konsesjonær ikke risikerer å måtte endre på allerede avtalte eller planlagte forhold. FoS søknad bør 

sendes og godkjennes av systemansvarlig før prosjektets planleggingsfase er avsluttet. Konsesjonærer 

anmodes om å benytte det standard søknadsskjema som fremgår av vedlegg 5 i FIKS, også tilgjengelig på 

webside www.statnett.no.

Funksjonskrav i kraftsystemet – FIKS

FIKS er oppdatert i løpet av 2011-12. Elkraftbransjen har i denne prosessen uttalt seg gjennom sine 

interesseorganisasjoner, og fagansvarlige enheter i Statnett har behandlet sine respektive deler av 

dokumentet. Referansegruppen for FIKS har også sluttbehandlet dokumentet før dette er gjort formelt 

gjeldende. I vedtak etter FoS § 14 legges normalt til grunn at funksjonalitet iht. FIKS følges,  

ved planlegging og drift av anlegg.

Vedtaksbetingelser 

Konsesjonær plikter å overholde betingelser i vedtak fattet av systemansvarlig.

Innmelding av anleggsdata

Bekreftelse på idriftsettelse, aktuelle tekniske anleggsdata, innstillingsplaner for vern og 

gjeninnkoblingsutstyr, kopi av prøverapporter for magnetiseringsutstyr og turbinregulator samt maksimale 

overføringsgrenser skal meldes til systemansvarlig.

Denne informasjon er sendt pr. brev til samtlige konsesjonærer i det norske kraftsystemet.
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Søknadsmal  
FoS saker11

Alle aktuelle hvite felt skal fylles ut. 

Hvis uaktuelle felt skal dette kort begrunnes. 

1. INFORMASJON OM TILTAKET

Firmanavn

Adresse

Kontaktperson

Telefon/e-post

2. INFORMASJON OM TILTAKET

2.1  Navn     
Navn på tiltaket

2.2  Begrunnelse  
Kort beskrivelse av hvorfor tiltaket ønskes gjennomført

2.3  Teknisk løsning 
Kort beskrivelse av hvilke endringer som ønskes utført. Det er viktig å 
oppgi relevante nøkkeltall som merke spen ning (kV) , ytelse (MVA), kapasitet, 
linetverr snitt, dimensjoner ende line tem pe ratur, termisk grense last relatert 
omgivel ses   temperatur, lade  ytelse, informasjon om regulatorer, informa sjon 
om kontrol lan legg, informasjon om regu leringsevne osv.

2.4  Overføringsgrenser
(Data gis i vedlagt tabell – velg den for luftlinjer/transformering etter behov. 
Hvis kabel (da v/5oC) angi dette også i kommentarfeltet) 

Om tiltaket med fører endret overfør ings grenser oppgis:
1. Hvor endres overføringsgrensen
2. Hva blir ny overføringsgrense (A, MVA)
3. Hva blir strømbegrensende komponent

2.5  Vernløsning
Beskriv vernløsning for komponenter som tiltaket berører

2.6  FIKS
Tiltakshaver skal her bekrefte at veilederen er fulgt og at funksjoner på plass. 
Avvik fra FIKS skal stadfestes og begrunnes. Tiltakshaver skal dokumentere 
konsekvenser av avvik, der analyse materialet legges ved.

 

2.7  Konsesjonærer  
Oppgi nærliggende konsesjonærer i distribusjonsnett eller i regionalnett (navn 
og adresse, anleggs- og område kon sesjonær) der tiltakshaver skal informere 
berørte konse sjo nærer og så langt mulig vedlegge uttalelse fra disse. 

2.8  Idriftsettelsesdato
Oppgi dato for planlagt idriftsettelse.

2.9  Vedlegg til søknaden
Enlinjeskjema/nettoversikt som viser relevante ledninger, transformatorer, 
produksjonsenheter, effekt- og skillebrytere.

3. INFORMASJON OM MOTTAKER AV SØKNAD

Brev Statnett SF, PB 5192 Majorstuen, 0302 OSLO

E-post

Referanse Søknad merkes med ”FoS”

Behandlingstid Normalt 1–3 måneder
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2.4  Overføringsgrenser luftlinjer

Spen-
ning 
(kV)

Linje

A - B

(navn)

Dim. 
line- 
temp 
(oC)

Strøm-
grense (A)

Lufttemp 
20 oC

Begrensende 
endepunktskomponent v/20 oC 

(Angis kun hvis begrensende)

Stasjon A Stasjon B

Komponent Amp Kompo nent Amp Kommentarer

300 Dalen - Fjellet 80 2400 Strømtrafo 2000 HF-sperre 2100 Eksempel

2.4  Overføringsgrenser transformering

Stasjon 
Transformator

Ytelse (MVA)
(merkeverdier)

Spenning (kV) Kommentarer

Muliggrenda T6 300/300/100 300/132/17 Eksempel

Kap  11
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